
 

Pàgina 1 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS 
Serveis Generals 

 

 

 
 

MEMÒRIA TÈCNICA  

 
1. Objecte  

Instal·lació d'una instal·lació de climatització per la Sala d'Exposicions de l'Escola 
d'Art de Tortosa. 

 

2. Lloc d'execució 

Escola d'Art de Tortosa, Plaça de Sant Joan, 5 de Tortosa (43500) 

 

3. Descripció treballs 

En la planta primera de l'Escola d'Art de Tortosa hi ha una sala d'exposicions d'uns 
120 m2 aproximadament. En algunes ocasions la sala també s'utilitza per reunions i 
conferències.  

Per la conservació de les peces que s'exposen i pel confort dels visitants i usuaris 
es requereix climatitzar aquesta sala. 

La solució és un sistema bomba de calor Aire-Aigua. Aquest sistema consisteix en 
una unitat exterior amb tota la part frigorífica i bomba de pressió per l'aigua que 
actua com a líquid refrigerant el quan arriba a les unitats interiors que en aquest 
cas, consisteixen en 5 unitats tipus cassette de sostre. 

La unitat exterior s'instal·larà a un pati interior existent en la mateixa primera planta, 
aprofitant una bancada existent de les unitats exteriors de la tercera planta. 

Les 5 unitats interiors seran tipus cassette instal·lades al sostre de la sala. 

La canalització del líquid refrigerant, en aquest cas aigua, serà de tubs multicapa de 
polietilè califugats amb aïllament de cautxú. 

L'alimentació elèctrica es realitzarà del quadre de climatització existent al costat de 
la unitat exterior. S'instal·laran nova línia amb les seves corresponents proteccions 
elèctriques. 

Es realitzarà xarxa de desguàs de les unitats interiors i exteriors amb canalització 
de PVC connectada a la xarxa de sanejament de l'edifici.  
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Pàgina 2 

4. Fotos traçat previst 

 

 

Sala d'exposicions  

 

 

Ubicació prevista per la futura unitat exterior. Espai lliure costat unitat exterior de la climatització de la 
planta 3, costat del quadre elèctric. 
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Pàgina 3 

 

5. Termini d'execució 

4 setmanes 

 

6. Pressupost  

Capítol Resum  Import [€] 

1.-  Climatització Sala Exposicions 

Inclou: 
(1un) REFREDADORA MINICHILLER INVERTER KOSNER KMCi-14 3 
PH o equivalent de 14 KW (1,00 un) 
(5 un) FANCOIL CASSETTE KOSNER 60 x 60 INVERTER  
(1un) DEPOSIT INERCIA CLIMA 200 L. 6 BAR  
(1un) BOMBA CIRCULACIÓ LOVARA 70/3 
(1un) PURGADOR REFLEX AUTOMATIC  
(1un) SEPARADOR REFLEX AUTOMATIC  
(1un) SEPARADOR REFLEX FANGS  
(1un) INTERRUPTOR DE CAUDAL  
(4un) VALVULA TRULLER PALANCA 1 1/4" 
(75mts) TUB MULTICAPA 32ø  
(75mts) AILLAMENT CAUTXO 32 x 13  
(4un) ENLLAÇOS MIXTES MULTICAPA 32-1"  
(10un) ENLLAÇOS TES MULTICAPA 32-16-32  
(10un) ENLLAÇOS MIXTES MULTICAPA 16 
(18mts) TUB MULTICAPA 16  
(18mts) ALILLAMENT CAUTXO 16x 13 18,00 
(1un) INTERRUPTOR MAGNETOTERMIC 4p - 16A  
(1un) DIFERENCIAL 4p 40A 300mA  
(50mts) CONDUCTOR ELÈCTRIC MANGUERA ACRÍL.LICA 3 x 1,5MM2 
(18mts) CONDUCTOR ELÈCTRIC MANGUERA ACRÍL.LICA 5 x 6MM2 
HORES OFICIAL 

10.823,28 

 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL  10.823,28 

 Despeses Generals (13%) 1.407,02 

 Benefici Industrial (6%) 649,40 

 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA  12.879,70 

 IVA (21%) 2.704,74 

 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  15.584,44 

 

Puja el pressupost base de licitació a l´esmentada quantitat de QUINZE MIL CINC-
CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS. 
 

Aquest import inclou tot el material, mà d'obra, accessoris i petit material així com 
els mitjans auxiliars necessaris per la realització dels treballs. 

 
7. Seguretat i Salut 

Previ al inici dels treballs, l'adjudicatari haurà de gestionar la tramitació de la 
Coordinació de l'Activitat Empresarial (segons el Reial Decret 171/2004) amb el 
departament de Seguretat i Salut de la Diputació de Tarragona, facilitant i aportant 
tota la documentació necessària.   
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Pàgina 4 

Els treballs amb una alçada superior a 2,5 metres es realitzaran amb bastida. 

 

8. Annexes 

Annex I: Fitxa tècnica equip 

Annex II: Plànol 

 

 

 

Tarragona, 10 de gener de 2020 

 

 

 

Joan Boqué Magrinyà 
Enginyer Tècnic Industrial 

Unitat Serveis Generals  
Àrea Serveis Interns  
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SISTEMAS AIRE-AGUA

MINICHILLER
BOMBA DE CALOR INVERTER

N����� y evolucionadas Minichiller Inverter en versiones bomba 
de calor con potencias desde 5 a 7 Kw en monofásico.

Debido a su sencillo montaje, confort y silencioso funcionamien-
to son especialmente indicadas para su instalación en comple-
jos residenciales,climatización de piscinas o incluso aplicacio-
nes tan diversas como bodegas, conserveras, etc.

Adecuadas para su combinación con fancoils o suelo radiante.

Su sencilla y rápida instalación se limita solamente al conexiona-

do hidráulico y eléctrico.

Entre sus características también cabe destacar:

 - Disponen de toma de llenado automático

 - Producción de agua hasta 55 ºC

 - Grupo hidráulico suministrado de serie

 - Control flexible integrado en la unidad

 -  Rango de funcionamiento en calor aire exterior entre -15 y 
27 ºC

 - Rango de funcionamiento en frio aire exterior entre -5 y 46 ºC

 - Rango de funcionamiento en agua entre 10 y 55 ºC

 -    Protecciones eléctricas contra sobretensiones y sobrein-
tensidades

 -  Protección contra congelación, falta de agua y/o falta de
caudal de agua

 - Alto Nivel EER 3.23

 - Equipo compacto y fácil de integrar en instalaciones

• Compresor Rotativo Mitsubishi Electric

• Intercambiador placas en inox 316

• Sistema protección anti hielo

• Protecciones contra sobreintensidades y sobretensiones

• Interruptor de emergencia

• Control electrónico

• Grupo de hidrónico compuesto por bomba Wilo

• Vaso de expansión

• Presostato diferencial lado agua

• Presostato de mínima de agua

• Manómetro de agua

• Toma vaciado

• Ventiladores DC Inverter

• Valvula Expansión Electrónica

• Ventiladores de Bajo Nivel Sonoro

PARTE TRASERA

C���C���	
��C�


4��������

K������ �C������ ��C������

�� L����� ��C�L�� �� 
�����

Las capacidades nominales están basadas en las siguientes  

condiciones:

• Temperatura exterior 35 ºC BS en refrigeración 

• Temperatura agua entrada/salida 12/7 ºC 

•  Temperatura exterior 7 ºC, 85% HR en calefacción. 

Temperatura agua entrada/salida 45 ºC, 40% 

• Presión sonora medida a 1 metro de la unidad

C���C�����
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SISTEMAS AIRE-AGUA

&'()*+',* -../ 0 1 2 & 3
 KMCI-05 1PH 990 966 354 624 366
 KMCI-07 1PH 990 966 354 624 366

56789: 4050052105 4050052107 4050052110 4050052114 4050052116

   KMCI-05 1PH KMCI-07 1PH KMCi-10 1PH KMCi-14 3PH KMCi-16 3PH

ALIMENTACIÓN  V-Ph-Hz ;;<=;><? @?A< ;;<=;><? @?A< ;><B@BA< ><<BDBA< ><<BDBA<

FRÍO
 Capacidad kW A?< E?< @< @;?A @>?A

 Consumo kW @?AA ;?;A  2,95 3,9 4,53

CALOR
 Capacidad kW A?A F?< @@ @D?F @G

 Consumo kW @?E ;?A D?@> >?;A >?FA
EER* (FANCOIL)  kW/kW D?;D D?@@ D?DH D?; D?;A
EER** (SUELO REFRESCANTE) kW/kW >?DH >?F> >?>F
CONSUMO MÁXIMO  kW ;?F D >?F A?; A?>
CONSUMO MÁXIMO  A @>?G @A?G ;A ;E ;F
 Tipo IJMOIP IJMOIP IJMOMQRJ IJMOMQRJ IJMOMQRJ
 Marca STUVWXTVYT Z[\]U^T] STUVWXTVYT Z[\]U^T] _S`` GMCC GMCC
COMPRESOR Consumo (H/M/L) W @aG>< @aG>< Da>;< Da>A< Da>A<
 Rated current (LRA) A F?@ F?@ G?FA G?H< G?H<
 Locked rotor Amp (LRA) A ;H?A ;H?A A; >> >>
 Protección térmica QbU\^bc QbU\^bc QbU\^bc QbU\^bc QbU\^bc
VENTILADOR Consumo W @E< @E< @<< @<< @<<
EXTERIOR Velocidad r/min F;< F;< F<< F<< F<<
 Nº de vueltas 1 ; ; ; ; ;

BATERÍA
 Espesor material mm @?G @?G @?G @?G @?G

EXTERIOR
 Diámetro tubo y tipo mm E?H> E?H> E?H> E?H> E?H>

 Dimensiones mm FFAdFF< FFAdFF< @a;EGdFF< @a;EGdFF< @a;EGdFF<
 Número de circuitos G G E E E
 Modelo/Marca RS15/6-3-WILO RS15/6-3-WILO RL25/8,5 WILO RL25/8,5 WILO RL25/8,5 WILO
BOMBA AGUA Consumo (H/M/L) W HDBGEB>G HDBGEB>G ;@<B@EAB@;< ;@<B@EAB@;< ;@<B@EAB@;<
 Altura bombeo m A?A A?A F F F
CAUDAL EXTERIOR  m³/h Aa@<< Aa@<< Ea<<< Ea<<< Ea<<<
NIVEL SONORO PRESIÓN SONORA dB(A) AF 58 59 60 60
CAUDAL BOMBA  m³/h <?FG @?;< @?E; ;?@A ;?>H
PÉRDIDA CARGA INTERCAMBIADOR (máx/mín) kPa AAB@A 55/15 18 18 19
PRESIÓN MÁX. Y MÍN. ENTRADA AGUA kPa A<<B@A< 500/150 500/150 500/150 500/150
 Dimensiones (WxHxD) mm HH<dHGGdDA> HH<dHGGdDA> HE<d@aD;Ed><< HE<d@aD;Ed><< 970x1.327x400
UNIDAD EXTERIOR Dimensiones embalaje (WxHxD) mm @a@;<d@a@<<d>DA @a@;<d@a@<<d>DA @a<F;d@a>AGd>DA @a<F;d@a>AGd>DA 1.082x1.456x435
 Pesos kg F@BH@ F@BH@ @@< @@@ @@@
REFRIGERANTE Tipo I>@<O I>@<O I>@<O I>@<O I>@<O
TIPO/CARGA Carga kg ;?A ;?A ;?F ;?H D
CONEXIONES Secciones líneas mm² Dd;?A Dd;?A Dd> Ad> Ad>
ELÉCTRICAS Control mm 3x1,0 3x1,0 3x1,5 + Pantalla 3x1,5 + Pantalla 3x1,5 + Pantalla
DIÁMETRO TUBO Entrada/salida mm @e @e
CONTROL  °C                                           Frío: -5°C~46°C; Calor: -15-27°C
TEMPERATURA TRABAJO  °C                                           Frío: 10~20°C; Calor: 35-50°C

EER*. Condiciones de trabajo:  Interiores 12ºC/7ºC ºC Agua  Exteriores: 35ºC DB. EER**. Condiciones de trabajo:  Interiores 23ºC/18ºC Agua  Exteriores: 35ºC DB.

&'()*+',* -../ 0 1 2 & 3 f g h
 KMCI-10 1PH 900 600 348 320 360 400 970 1327
 KMCI-14/16 3PH 900 600 348 320 360 400 970 1327
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Joan Boque Magriña - DNI ** el dia 13/01/2020 a les 14:22:34

Signat per: Maria del Pilar Lanau Franch
Càrrec: DELEGAT/ADA DE DIRECCIÓ
Data: 29-07-2020 09:46:30

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 3B3D237F55C14A57B527A87A344706FA i data d'emissió 14/01/2020 a les 08:33:45
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Signat per: Maria del Pilar Lanau Franch
Càrrec: DELEGAT/ADA DE DIRECCIÓ
Data: 29-07-2020 09:46:30

Aquest document és Còpia Autèntica segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 2 d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada en l'adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/
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